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S  LOCALE TRASFORMATORE MT/BT (PREDISPOSIZ.)

T  PUNTO DI CONSEGNA ENEL

U  SALA SERBATOIO IDRICO-POTABILE

F  WC FEMMINE

N  LOCALE QUADRO ELETTRICO PRINCIPALE

R  CENTRALE TERMICA-SALA POMPE

P  SERBATOIO ANTINCENDIO

Q  SERBATOIO IDRICO-POTABILE

L  SALA DI INGRESSO

I   USCITE DI SICUREZZA

G  WC INSEGNANTI

M  DEPOSITO

H  WC DISABILI

B  AULA INTERCICLO

D  ATTIVITA' COLLETTIVE

C  BIBLIOTECA INSEGNANTI

E  WC MASCHI

A  AULA

LEGENDA

IMPIANTO AUTOCLAVE IDRICO-SANITARIO

E GRUPPO PRESSURIZZAZIONE
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ESTINTORE A POLVERE 21A,89B,C

CASSETTA IDRANTE UNI 45

COMPLESSO AUTONOMO ILLUMINAZIONE

PULSANTE D'ALLARME SOTTOVETRO

ATTACCO AUTOPOMPA VV.FF.

VIA D'USCITA ORIZZONTALE

VALVOLA INTERCETTAZ. GAS METANO

E

PULSANTE DI SGANCIO A DISTANZA

DELL' INTERRUTTORE GENERALE

SICUREZZA 1x18W
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CAMPANA ANTINCENDIO

Dr. Ing. Massimo Casano

Visto

Il progettista

del plesso scolastico e nuovo corpo tecnico

Tavola n°

Prevenzione incendi: pianta
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RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RIVELATORE D'INCENDIO

RI

CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

Servizio Edilizia Scolastica

 via Ausonia civ 69

COMUNE DI PALERMO

PROGETTO ESECUTIVO

Scala
Data
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Revisioni

settembre 2013

TARGA OTTICO-ACUSTICA

D'ALLARME INCENDIA. I.
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COMPLETAMENTO N.6 AULE

SCUOLA ELEMENTARE CAVALLARI


