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Revisioni

Dr. Ing. Massimo Casano

Visto

Il progettista

Scala

PROGETTO ESECUTIVO

Data

1:200

SIC.1

Tavola n°

zone di lavoro 2^ fase

LEGENDA

Ufficio Direzione Lavori e

Coordinatore sicurezza

Spogliatoi e Mensa

Servizi igienici

Betoniera a bicchiere

Deposito attrezzature e

materiali

Q1

Accesso personale

e automezzi

linea elettrica su passerella metallica esistente

conduttore di terra o equipot.: cavo g/v isolal.16 mm2

.

CORPO 3

CORPO 4

pozzetto cm 40x40 in cav
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1

Cesata in legno

Recinzione di cantiere in lamiera metall. preesistente da revisionare

Piano di sicurezza e coordinamento

Lay-out di cantiere

settembre 2013

Quadro consegna e misura

Interruttore generale magnet.differ.in centralino IP67

pozzetto di terra cm 40x40 in cav con dispersore a croce

nodo di terra

scarico dei servizi igienici in pvc da 100 mm con pozzetto acque nere

Q1 quadro generale di cantiere ASC

Servizio Edilizia Scolastica

via Ausonia civ. 69

COMUNE DI PALERMO

AREA ESCLUSA DALL'INTERVENTO

Alla fognatura comunale

COMPLETAMENTO N.6 AULE

SCUOLA ELEMENTARE CAVALLARI


